
 

 

 

L'agent est vêtu d'un T-
shirt blanc et d'un 
pantalon IDM 

Explosion d'une cellule 
Vercors 500. L'arc électrique 
jaillit de la cellule par le trou 
du hublot 

Accident grave dans un poste client en DD :  
Un agent PDM est brûlé au visage, à la main et 
au ventre  

Le transit électrique sur le 
câble de travail génère une 
différence de potentiel 
entre le couteau et le 
ciseau de l'interrupteur 

Le vitrage du 
hublot est 
partiellement 
cassé 

L'agent manœuvre à 
deux reprises 
l'interrupteur ouvert 
par l'action de 
réarmement 
 

Le poste n'est  
pas entretenu 
par le client, 
et abandonné 
par 
l'exploitant

Dotation 
2 T-shirt 
IDM  

Il n'y a pas de liaison 
pour la mise en 
parallèle des deux 
câbles en double 
dérivation  

La cellule 
est fixée à 3 
cm du mur 
du poste 

Un arc se forme 
sur l'interrupteur 
demeuré en 
position ouvert 
 

La masselotte du 
mécanisme de blocage de 
l'interrupteur est coincée 

L'agent actionne le 
ressort de réarmement 

L'agent téléphone au 
chargé de conduite de 
l'ACR 

Le chargé de 
conduite de l'ACR a 
supprimé la liaison 
établie au début de 
l'intervention

Temp. 
ext.>30° 


